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СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЛИФТОВ 
 

СЧЛ 001.01.00.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЧЛ 001.01.00.000 BASLIFT SRL 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительная часть лифтов 
 

Общие положения 
 

СЧЛ 001.01.00.000 ОП  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЧЛ 001.01.00.000 ОП BASLIFT SRL 
 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительная часть лифтов 
 

Требования к шахте 
 

СЧЛ 001.02.00.000 ТШ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЧЛ 001.02.00.000 ТШ BASLIFT SRL 
 







Строительная часть лифтов 

Требования к машинному 
помещению 

СЧЛ 001.03.00.000 ТМП  

СЧЛ 001.03.00.000 ТМП BASLIFT SRL







Строительная часть лифтов 

Лифт электрический пассажирский 
ЛЭП – 400 – 1, Q=400 кг, V=1 м/с 

СЧЛ 002.01.01.000 СЗ  

СЧЛ 002.01.01.000 СЗ BASLIFT SRL
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*  Установка  закладных деталей под лебедку необходима , при наличии чистого пола с кабельными каналами для
   электроразводки приводов.
** Размеры, обусловленные конструкцией лифтовой установки .
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Строительная часть лифтов 

Лифт электрический 
грузопассажирский 

(кабина широкая) 
 ЛЭГП1 – 1000 – 1, Q=1000 кг, V=1 м/с

СЧЛ 002.01.02.000 СЗ  

СЧЛ 002.01.02.000 СЗ BASLIFT SRL
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*  Установка  закладных деталей под лебедку необходима , при наличии чистого пола с кабельными каналами для
   электроразводки приводов.
** Размеры, обусловленные конструкцией лифтовой установки .
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План машинного помещения
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Строительная часть лифтов 

Лифт электрический 
грузопассажирский 

(кабина глубокая) 
 ЛЭГП2 – 1000 – 1, Q=1000 кг, V=1 м/с

СЧЛ 002.01.03.000 СЗ  

СЧЛ 002.01.03.000 СЗ BASLIFT SRL















*  Установка  закладных деталей под лебедку необходима , при наличии чистого пола с кабельными каналами для
   электроразводки приводов.
** Размеры, обусловленные конструкцией лифтовой установки .
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Строительная часть лифтов 

Лифт электрический малый 
грузовой 

 ЛЭМГ – 100 – 0,5, Q=100 кг, V=0,5 м/с

СЧЛ 002.01.04.000 СЗ  

СЧЛ 002.01.04.000 СЗ BASLIFT SRL









Строительная часть лифтов 

Лифт электрический пассажирский  
Q=400 кг, V=1 м/с и 

 лифт электрический 
грузопассажирский   

Q=1000 кг, V=1 м/с, установленные в 
общей шахте 

СЧЛ 002.01.05.000 СЗ  

СЧЛ 002.01.05.000 СЗ BASLIFT SRL
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МЕТАЛЛОКАРКАСЫ  
ШАХТ  ЛИФТОВ 

СЧЛ 003.01.00.000 

СЧЛ 003.01.00.000 BASLIFT SRL 



Металлокаркас шахты лифта 
электрического пассажирского 
 ЛЭП – 400 – 1, Q=400 кг, V=1 м/с   

СЧЛ 003.01.01.000 МК 

СЧЛ 003.01.01.000 МК BASLIFT SRL





















Металлокаркас шахты лифта 
электрического грузопассажирского

(кабина широкая)

 ЛЭГП1 – 1000 – 1, Q=1000 кг, V=1 м/с  

СЧЛ 003.01.02.000 МК 

СЧЛ 003.01.02.000 МК BASLIFT SRL



















Металлокаркас шахты лифта 
электрического грузопассажирского

(кабина глубокая)

 ЛЭГП2 – 1000 – 1, Q=1000 кг, V=1 м/с  

СЧЛ 003.01.03.000 МК 

СЧЛ 003.01.03.000 МК BASLIFT SRL





















Металлокаркас шахты 

лифта электрического 
пассажирского  Q=400 кг, V=1 м/с и 

 лифта электрического 
грузопассажирского   

Q=1000 кг, V=1 м/с, установленных в 
общей шахте 

СЧЛ 003.01.04.000 МК  

СЧЛ 003.01.04.000 МК BASLIFT SRL
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